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引割バック幕

吊物バトン④

吊物バトン③

ﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ
第三袖幕

一文字幕④

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ②

引割幕

吊物バトン②
第二袖幕

一文字幕③
吊物バトン①

一文字幕②

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ①
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ

第一袖幕
一文字幕①
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上手4回路
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フロアーコンセント
上手.下手 6回路ずつ

直回路2回路ずつ

直

直

1 2 3 4

下手袖に
フットコンセント

4回路

1 2 1 2コンモ

2台ずつ3回路
上手.下手とも

前コン2回路
上手フロアー

②　③

1.2サスとも
12回路

シーリング12回路

※コンセント30A ※コンセント30A

平成18年7月現在

UH/71.72.63.22
LH/73.59.22.40


